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UNITA' INTERNA VRF  A PARETE Riscal. 5,0 kW
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Tubazione in Rame , Liquido diam.19,05 mm

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Impianto di climatizzazione
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CITTA' DI SCAFATI

(Provincia di Salerno)

Codice

Il RUP

Arch. Mirko Sasso

Descrizione

Scala

CITTA' DI SCAFATI
*Croce al Valor Militare e

Medaglia d'oro alla Resistenza

Lavori di Adeguamento Sismico della Scuola Elementare e Materna Ferdinando II di 
Borbone di Via Genova -  CUP: G83H19000720001

CORPO A
PNRR: Missione 5 - Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Scafati (SA) - Via P. Melchiade - 84018

Settore VI - LL.PP. e Manutenzione

Il RTP
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Seb.Inerziale

Tubo Rigido In PVC Ø 32 mm 
28.55

+1,55 m

+1,55 m

+0,00 m

+1,25 m Tubo Rigido In PVC Ø 32 mm 

Tubo Rigido In PVC Ø 20 mm 

+4,35 m+4,65 m

Tubo Rigido In PVC Ø 32 mm 

Tubo Rigido In PVC Ø 20 mm 

+4,65 m

2,55 m +1,65 m

-0,08 m

Tubo Rigido 
In PVC Ø 32 mm 

Tubo Rigido In PVC Ø 20 mm 

+5,15 m5,30 m

Scarico 
Bagni Corpo C 

Scarico 
Bagni Corpo C 

Tubazione in Rame , Gas diam.41,3 mm*

Tubazione in Rame , Liquido diam.6,35 mm

Tubazione in Rame , Gas diam.12,7 mm

UNITA' ESTERNE VRF Cap.di Riscal.125,50 KW

UNITA' INTERNA VRF  A PARETE Riscal. 4,0 kW
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Note *
Il valore economico della tubazione da 41 mm in 
Rame, poichè indisponibile nel prezzario, è statao 
determinato considerando una tubazione da 21 mm 
e raddoppiandone la lunghezza
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